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Mess- und Regelsysteme fiir Dampf- und Kondensattechnik




Vorwort — Produktphilosophie

Sie haben sich fiir ein hochwertiges Qualitatsprodukt der IGEMA-GmbH entschieden und
wir bedanken uns fir lhr Vertrauen.

Seit mehr als 90 Jahren werden unter dem Markenzeichen IGEMA Mess- und
Regelungssysteme entwickelt, produziert und weltweit vertrieben. Ganz nach dem
Motto ,Dampf ist unsere Leidenschaft” bieten wir Ihnen insbesondere im Dampf- und
Kondensatbereich das komplette Programm zum sicheren und wirtschaftlichen Betrieb
lhrer Anlagen. Wir kiimmern uns um die Modernisierung von Dampfkesseln, die mit
ausgereifter, mechanischer Technik ausgeristet sind, genauso wie um neue Anlagen, die
mit innovativen und zukunftsgerichteten elektronischen Lésungen betrieben werden.
Damit Ihr Produkt auch sicher und zuverldssig betrieben werden kann, bitten wir Sie diese
Montage- und Betriebsanleitung sorgfaltig zu lesen.

Aul3er den Informationen zur Montage und Bedienung erfahren Sie auch wichtige Hinweise

zur Wartung, Pflege, Sicherheit und Werterhaltung lhres Mess- und Regelsystems.
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1. Gefahren und Warnhinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Vermeidung von Gefahren fiir Personen

f Unfallverhitungsvorschriften und anlagenspezifische Sicherheitsanweisungen beachten.

@ 1 Das angelieferte Gerat nur entsprechend vorgesehener Planung einsetzen.

ot 1 Anbauten und Anderungen an dem Gerit diirfen nur mit Genehmigung der IGEMA GmbH
eranr

vorgenommen werden.
1 Einbau- und Betriebsvorschriften lesen und beachten.

1 Das Gerat darf nur von geeigneten und unterwiesenen Personen eingebaut und in Betrieb genommen werden.

Einsatzgrenzen

7 Das Gerat darf nur entsprechend den Angaben dieser Betriebsanleitung bzw. fiir die im Liefervertrag
vereinbarten Parameter (siehe Typenschild) und Einsatzfdlle eingesetzt werden.

1 Die Zulassung des Gerétes verliert ihre Giiltigkeit bei nicht mit uns abgestimmten Anderungen.

1 Die Sicherheit des gesamten Kesselsystems, in das dieses Gerat eingebaut wird, liegt in der Verantwortung des
Errichters des Systems.

1 Wird dieses Gerdt in einer nicht vorgesehenen Art eingesetzt, so kann die/der von diesem Gerdt erwartete

Funktion/Schutz beeintrachtigt sein.

Vermeidung von Gefahren und Schaden

1 Die Montage- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerdtes und muss den zustandigen Stellen
+Wareneingang, Transport, Montage, Inbetriebnahme und Wartung” zugefiihrt werden. Sie ist so
aufzubewahren, dass das Fachpersonal jederzeit Zugang zu diesen Unterlagen hat.

1 Bei Weitergabe des Gerates an Dritte auch diese Montage- und Betriebsanleitung in der Landessprache des
Dritten unbedingt mitgeben.

1 Montage- und Betriebsanleitung sorgfiltig lesen, beachten und aufbewahren.

1 Die in den einzelnen Abschnitten dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgefiihrten VorsichtsmaBnahmen
beachten und befolgen!

1 Beim Transport z.B. St63e und hartes Aufsetzen vermeiden, dies kann zu Beschadigungen fihren.

1 Bei Zwischenlagerung muss das Gerdt trocken untergebracht werden und gegen Beschddigung gesichert sein.

1 Dieses Gerat darf nicht in explosionsgeféhrdeten Bereichen eingesetzt werden.

1.2 Geratespezifische Sicherheitshinweise

{1 Die Armatur steht wahrend des Betriebs unter Druck!
@ Wenn Flanschverbindungen, Verschlussschrauben oder Stopfbuchsen gelst werden, strémt

heil3es Wasser oder Dampf aus.

Gefahr

1 Montage- oder Wartungsarbeiten nur bei Anlagendruck null durchfihren!

1 Die Armatur ist wahrend des Betriebes heil}! Schwere Verbrennungen an Handen und Armen sind mdglich.
Montage- und Wartungsarbeiten nur in kaltem Zustand durchfihren!

1 Es sind schwere Verbrennungen am ganzen Kérper mdoglich!

11 Beim Offnen und Abmontieren des Gerétes kénnen Mediumsreste entweichen, auch bei druckloser Anlage

sind nachtragliche Ausschwadungen méglich.



1 Montagearbeiten am Gerat dlrfen nur von geeigneten und unterwiesenen Personen in spannungsfreiem
Zustand durchgefiihrt werden.

7 Scharfkantige Innenteile kénnen Schnittverletzungen an den Handen verursachen! Bei Arbeiten
Arbeitshandschuhe tragen!

1.3 Haftungsausschluss

Die IGEMA GmbH Mess- und Regelsysteme Ubernimmt keine Haftung, wenn die oben genannten

Vorschriften, Anweisungen und Warnhinweise nicht beachtet und befolgt werden.

Dieses Symbol mit Signalwort weist auf eine

maogliche Gefahrensituation hin, die bei

&

Nichtbeachtung zum Tod oder zu Verletzungen
Gefahr fihren kann.

Dieses  Symbol mit Signalwort  weist auf
spannungsfiihrende Teile hin, wodurch unmittelbare

>

Lebensgefahr durch einen Stromschlag besteht.
Vorsicht Spannung

Dieses Symbol mit Signalwort weist eine auf eine

mogliche  Gefahrensituation hin, wo schwerste

P>

Verbrennungen und Verbrihungen am ganzen
Vorsicht heifs Kérper méglich sind.

Dieses Symbol mit Signalwort weist auf eine
mogliche  Gefahrensituation  hin, die  bei

>

Nichtbeachtung zu  Personen-  Sach- und

Vorsicht Umweltschaden fihren kann.
Dieses Symbol mit Signalwort weist auf eine
mogliche  Gefahrensituation ~ hin,  die  bei
Nichtbeachtung zu Schdaden am Gerdt oder einer
Achtung

falschen Funktion fihren kann.

Dieses Symbol weist auf niitzliche Informationen und
Empfehlungen hin sowie auf MalBnahmen die die

=

Werterhaltung |hres  Mess- und Regelsystem
Info

verlangert.




2. Verpackungsinhalt

1 Absalzregler FART
1 Sonde EL22 oder EL18 oder EL23
1 Montage- und Betriebsanleitung

3. Prinzipbild

FAR1 KS40-1

------

Absalzventil
ASV2

4. Systembeschreibung
4.1 Anwendung

Der Absalzregler FART wird zur stindigen Uberwachung der Leitfahigkeit von Flissigkeiten
eingesetzt.





































